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Montageanleitung 

Biovent C 

Sekundärluftführungskanal: 

 
Wichtige Hinweise zum Einbau: 

 

 

 

Bohrungen müssen 

im Zuge der Kessel- 

Reinigung von 

Verunreinigungen 

befreit werden! 

Dichtschur (14x14mm) 

kontrollieren und 

gegebenenfalls tauschen. 

Umlaufend satt auf 

Abbrandplatte 

aufliegend!*) 

*)Hat sich die Abbrandplatte 

verzogen oder deren 

Dichtung gesetzt,  muss der 

Sekundärluftführungskanal 

gegebenenfalls unten 

gekürzt werden! 


